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SE.Ib-47301/S/203/14/1G Wiloszezowa, dnia 29.09.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 322 / PBHS / S / 2014

Nazwa i adres Klienta: Komunalny Uslugowy Zaklad Gospodarczy w Kluczewsku,

29-120 Kluczewsko, ul. Spéldzielcza 12

Numer zlecenia: 209/PBHS/2014 z dnia:  25.09.2014

Numer protokolu: SE.Ib-4730-11/322/2014 zdnia:  25.09.2014

Kod prébki 322/PBHS/S/14

Rodzaj prébki: woda do spozycia

Cel badan: ocena zgodno$ci ze specyfikacjy zawarta w Rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Punkt pobrania prébki: wodocigg Bobrowniki, studnia w Bobrownikach, 29-120
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 322 / PBHS / S / 2014
BADANIE FIZYKO - CHEMICZNE:

Bad wskazniki Jed ka Wiyniki / Dopuszczalne Identyfikacja
i parametry niepewnosci’ zakresy metody
wartosci 2
Metnosé (A) NTU 0,08 1, akeeptowalna przez PN - EN ISO
konsument6w i bez 7027:2003
nieprawidlowych zmian .
Barwa (A) mg Pt/dm’ <5 akceptowalna przez PN-EN ISO
konsumentow i bez 7887:2002
nieprawidlowych zmian rozd.z. 29
Zapach - <1 akeeptowalny przez PN-EN 1622:2003
konsument6w i bez
nieprawidlowych zmian
Smak - <1 akeeptowalny przez PN-EN 1622:2003
konsument6w i bez
nieprawidlowych zmian
Odezyn pH (A) - 7.6 6,5-9,5 PN-90/C-
04540/01
Przewodnosé¢ uS/ em 473 2500 PN-EN 27888:1999
elektryczna wlasciwa
w25°C) (A) '
Amoniak (A) mgNH, <0,15 0,50 PB/PBHS/04
/dm® wyd. 2z
05.11.2010

- niepewnos¢ wyniku podawana jest po znaku ,+”. Jest ona oszacowana dla poziomu ufnosci =95%

Prébkobiorca:

Procedura pobrania prébki wody:

Data przyjecia probki do badan:
Stan prébki w chwili przyjecia:

Data rozpoczgcia badania:

Kluczewsko, 2613PPPPW2159

Renata Szymcezyk - Oddzial Nadzoru Sanitarnego PSSE
we Wloszczowie

Instrukeja Pracy I/PBHS/40, wyd. 2 z 02.06.2005.

25.09.2014
bez zastrzezen

25.09.2014 Data zakonczenia badania: 27.09.2014
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i wspolczynnika rozszerzenia k=2.

()
@

— w przypadku podania jednej warto$ci, dolna warto$¢ zakresu wynosi zero.
— Dopuszczalne zakresy wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417) z pozniejszymi zmianami rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 466).

3)
@)

- norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, zastapiona norma w wersji angielskiej.
- norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez jej zastapienia.

(A) — badania objete akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 671.

Autoryzowal:

STARSZY FECHNIK
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 322 / PBHS / S / 2014
BADANIE BAKTERIOLOGICZNE:

Badane Jednostka Wyniki Dopuszczalne Identyfikacja metody
wskazniki zakresy
wartosci "7
Liczba bakterii | j.tk./ 100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-
grupy coli 1:2004+Ap1:2005
+AC:2009
e Liczba bakterii jtk./ 100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-
Escherichia coli 1:2004+Ap1:2005
+AC:2009

) _ w przypadku podania jednej wartosci, dolna wartos¢ zakresu wynosi zero.

@ _ Dopuszczalne zakresy wartoéci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2007r. Nr 61, poz. 417) z poZniejszymi zmianami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. z2010r. Nr 72, poz. 466).

" Autgfyzowal:
y. <bela -czepanik

abek

Ocena zgodno$ci ze specyfikacja:
W zakresie badanych parametrow wody stwierdza sie zgodno$é z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm. z 20.04.2010r. Dz. U. Nr 72, poz.

466).
Data sporzadzenia sprawozdania: 29.09.2014
Zatwierdzil:

Otrzymuja:
1. Klient;
2. Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska w/m;
3. ala. Gee
Oswiadeza sig, ze: §
1. Wyniki badania odnosza si¢ wylgeznie do dostarczonej probki
2.  Sprawozdanie niniejsze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
3. Klientowi przysluguje prawo do odwolania si¢ od wynikow badania w ciagu 14 dni od ia niniej; pi

z badan
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